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A - akreditovana skuska; N - neakreditovana skiska

PROTOKOL O SKUSKACH ¢&. 2061 /2022

Objednavatel'a adresa:  OBEC Pocet stran: 1
013 52 Salov - Hradna Pocet listov : 1
Vzorka ¢islo : 2061 /2022
Predmet skusky : 1 x pitnd voda
Déatum odberu a ¢as dorucenia vzorky : 19.04.2022, 13:00 hod.
Teplota vzorky pri prijme : 6°C
Sposob a cas odberu vzorky : MVDr.Sveckova, podl'a M oPiV (A)
v ¢ase 9:50 az 10:20 hod.
Vysledok skusok vykonanych v dnoch : 19.04.2022 - 22.04.2022
Oznacenie vzoriek podla ziadanky na vySetrenie : 2061 /2022
Nazov vzorky : Pitnd voda — odb. miesto : Hradni Coop Jednota
neistota limit
ukazovatel’ jednotka vysledok merania metoda A/N | vyhl. MZ SR
U(k=2) 24772017
Skupina znakov : fyzikalno — chemické
Dusitany (NO,) mg/l < 0,020 - STN EN 26777 A 0,5
Dusi¢nany (NO3’) mg/l 6,77 13 % STN ISO 7890 — 3 A 50
Amoénne iény (NH,") mg/l < 0,020 - STN ISO 7150 - 1 A 0,5
pH - 7,94 2% STN 99 9000 A 6,5-9,5
Elektrol.vodivost’ (25°C) mS/m 42,8 4% STN EN 27888 A 125,0
Farba mg/1Pt <5 - STN EN ISO 7887 A 20
Pach = W e : STN EN 1622 A | Bez zapachu
hodnota
Chuf’ ) < prahova . STN EN 1622 A Prijatel'na pre
hodnota spotreb.
Zakal FAU <1 - STN EN ISO 7027 A 5
Teplota °C 8.1 - STN 757375 A 8§—12
iﬁi‘g“;‘l‘;:fgr‘;e(bcahlgy;tk;‘ mg/l <0,50 . STN EN ISO 8467 A 3.0
Absorbancia 254 nm/lcm - 0,018 21 % STN 75 7360 A 0,08
Zelezo (Fe..) mg/l < 0,050 - STN ISO 6332 A 0,2/0,5
Mangan (Mn™") mg/l < 0,020 - STN ISO 6333 A 0,05/0,2
Volny chlér mg/l <0,03 - STN EN ISO 7393 -2 A 0,3
Skupina znakov : mikrobiologicky nélez
3 o6 ;o STN EN ISO 9308-1
Escherichia coli 37°C KTJ/100ml 0 - STN EN ISO 9308-1/A1 A 0
. < ~o : STN EN ISO 9308-1
Koliformné bak. 37°C KTJ/100ml 0 - STN EN ISO 9308—1/A 1 A 0
Enterokoky 37°C KTJ/100ml 0 - STN EN ISO 7899-2 A 0
Kultivov.mikroorg. 36°C KTJ/1ml 4 29 % STN EN ISO 6222 A 50
Kultivov. mikroorg. 22°C KTJ/1ml 8 29 % STN EN ISO 6222 A 200
Clostr.perfringens 37°C KTJ/100ml 0 - STN EN ISO 14189 A 0

Zaver skusok : vzorka vody oznatena ¢islom 2061/2022 v sledovanych ukazovateloch spliia poziadavky vyhlasky MZ SR ¢islo 247/2017 Z.z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manazmente rizik pri zasobovani
pitnou vodou. Silad vychddza z 95 % pravdepodobnosti pokrytia pre roz§irenu neistotu a rozhodovacie pravidlo je v zmysle IZ'AC—G8109/2019.

Meradla a meracie zariadenia pouzité na skusky boli kalibrované, alebo overené v zmysle platnych metrologickych /
predpisov. Vysledky skuSok sa tykaji len predmetov skisky a nenahrédzaju iné rozhodnutia orgdnov Stdtheho dozory,

Protokol méze byt reprodukovany len cely, po €astiach len s pisomnym sthlasom Vi@tel’a skusobne.
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Datum vystavenia protokolu: 22.04.2022 )

Za spravnost vysledk i Ing. Pijak, Ing. Laluhova 7o N
Sahsprra\./r‘n.os vysledkov zodpoveda ng. Pijak, Ing. Laluhova VDL Stk
C/ e Riaditel Sk@isobne’
Pripis dostane: OBEC U . 4

013 52 Sal'ov - Hradn4 e S
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