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PROTOKOL O SKUSKACH ¢& 563272022

Objednavatel' a adresa:  OBEC Pocet stran: 1z3
013 52 Salov - Hradna Pocet listov: 2
Vzorka ¢islo: 5632 /2022

Predmet skusky : 1 x pitnd voda
Datum odberu a ¢as dorucenia vzorky : 27.09.2022, 13:10 hod.
Teplota vzorky pri prijme : 7,3°C
Sposob a ¢as odberu vzorky : MVDr.Sveckova, podl'a M oPiV (A)
v Case 10:50 az 11:20 hod.
Vysledok skuisok vykonanych v dnoch : 27.09.2022 - 11.10.2022
Oznacenie vzoriek podla ziadanky na vySetrenie: 5632 /2022
Nazov vzorky : Pitna voda — odb.miesto : Hradna COOP Jednota
potraviny
neistota limit
ukazovatel’ jednotka vysledok merania metoda A/N | vyhl. MZ SR
U(k=2) 247/2017
Skupina znakov : fyzikdlno — chemické
Dusitany (NO,) mg/1 < 0,020 - STN EN 26777 A 0,5
Dusi¢nany (NOy) mg/Il 7,49 13 % STN ISO 7890 — 3 A 50
Aménne iény (NH,") mg/l < 0,020 - STN ISO 7150 - 1 A 0,5
pH - 7.91 2% STN 99 9000 A 6,5-9,5
Elektrol.vodivost’ (25°C) mS/m 41,3 4 % STN EN 27888 A 125
Farba mg/IPt <5 - STN EN ISO 7887 A 20
Pach ’ < PrLIoF: . STN EN 1622 A | Bez zipachu
hodnota
Chut ) < prahovid . STN EN 1622 A Prijatel'na
hodnota pre spotreb.
Zikal FAU <1 - STN EN ISO 7027 A 5
Teplota °C 8,6 - STN 757375 A 812
S;‘;’;‘;‘:;:Egge(tghgygtkf meg/] <0,50 . STNENISO 8467 | A 30
Absorbancia 254 nm/lcm - 0,021 2% STN 75 7360 A 0,08
Chloridy (CI") mg/l < 5,00 - STN ISO 9297 A 250
suma horcika a vipnika mmol/l 2,58 4% STN 1SO 6059 A L1-5
(tvrdost’)
Vipnik (Ca™) mg/l 63 2% STN ISO 6058 A > 30
Horé&ik (Mg™") mg/l 24 11 % STN ISO 6059 A 125
Sirany (SO,7) mg/l 30,6 - MOD STN ISO 9280 N 250
Volny chlér mg/l < 0,03 - STN EN ISO 7393 -2 A 0,3
Bor (B) mg/l < 0,100 - CSN ISO 9390 N 1,0
Fluoridy (F) mg/l < 0,100 - STN 75 7484 N 1,5
Zelezo (Fe..) mg/l < 0,050 - STNISO 6332 A 0,2/0,5
Mangén (Mn™) ug/l <200 - STN ISO 6333 A | 50,0/200
Chrém (Cr®) pg/l 5,00 - STN EN ISO 18412 N 50,0
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Pocet stran : 2723
Pocet listov : 2
Vzorka ¢islo : 5632 /2022

Objednavatel a adresa :

neistota limit
ukazovatel’ jednotka vysledok merania metoda A/N | vyhl. MZ SR
U(k=2) 247/2017
Skupina znakov : fyzikdlno — chemické
Benzén pg/l <0,5 - STNISO 11423 — 1 N 1,0 pg/l
Toluén pg/l <02 - STN ISO 11423 -1 N -
Etylbenzen pg/l <0,2 - STNISO 11423 - 1 N -
0 — xylén ug/l <0,2 - STNISO 11423 - 1 N
m — xylén ug/l <0,2 - STN ISO 11423 — 1 N -
p — xylén pg/l <0,2 - STNISO 11423 -1 N
1,1 - dichldretylén pg/l <0,5 - STN EN ISO 10301 N -
cis — 1,2 — dichléretylén pg/l <05 - STN EN ISO 10301 N -
Chloroform pg/l <0,5 - STN EN ISO 10301 N -
1,2 — dichléretin pg/l <1,0 - STN EN ISO 10301 N 3,0 pg/l
Tetrachlérmetan pg/l <0,2 - STN EN ISO 10301 N -
Trichléretylén pg/l <0,2 - STN EN ISO 10301 N Suina 10 g
Tetrachloretylén pg/l <02 - STN EN ISO 10301 N
Chlérbenzén pg/l <0,2 - STN EN ISO 10301 N 10 pg/l
1,3 — dichlérbenzén pg/l <0,1 - STN EN ISO 10301 N Suma
1,4 — dichlérbenzén pg/l <0,1 - STN EN ISO 10301 N | dichlorbenz.
1,2 — dichlérbenzén pg/l <0,1 - STN EN ISO 10301 N 0.3 pg/l
Fluoranten pg/l < 0,010 - STN EN ISO 17993 N -
Benzo(b)fluoranten pg/l <0,010 - STN EN ISO 17993 N
Benzo(k)fluoranten ug/l <0,010 - STN EN ISO 17993 N Suma PAU
Ideno( 1,2,3,¢,d )pyren pg/l <0,010 - STN EN ISO 17993 N 0,1 pg/l
Benzo(g,h,i)perylen pg/l <0,010 - STN EN ISO 17993 N
Benzo(a)pyren ug/l <0,010 - STN EN ISO 17993 N 0,01 pg/l
Heptachlor pg/l < 0,025 - STN EN ISO 6468 A 0,03 pg/l
y - HCH ( Lindan ) ug/l < 0,025 - STN EN ISO 6468 A
Hexachlorbenzén pg/l < 0,025 - STN EN ISO 6468 A 0.1 e
4,4 - DDT pg/l < 0,025 - STN EN ISO 6468 A ’
Metoxychlor pg/l < 0,025 - STN EN ISO 6468 A
Skupina znakov : mikrobiologicky a biologicky ndlez
i . . STN EN ISO 9308-1
Escherichia coli 37°C KTJ/100ml 0 - STN EN ISO 9308—1/A1 A 0
. . o STN EN ISO 9308-1
Koliformné bak. 37°C KTJ/100ml 0 - STN EN ISO 9308—1/A1 A 0
Enterokoky 37°C KTJ/100ml 0 - STN EN ISO 7899-2 A 0
Kultivov.mikroorg.36°C KTJ/1ml 0 - STN EN ISO 6222 A 50
Kultivov. mikroorg.22°C KTJ/1ml 30 29 % STN EN ISO 6222 A 200
Clostr.perfringens 37°C KTJ/100ml 0 - STN EN ISO 14189 A 0
Zivé mikroorganizmy jedince/1ml 0 . STN 757711 N 0
Mrtve organizmy jedince/Iml 0 - STN 757711 N 30
Abioseston % pokr.pola 1 - STN 757712 N 10
Zelezité a manganové bakt. | % pokr.pol'a 0 - STN 757712 N 10
(\;llfr]‘e‘:l‘]“;gikﬁﬁebaktérm jedince/1ml 0 ' STN 757711 N 0
Bezfarebné bi¢ikovce jedince/Iml 0 - STN 757711 N 0
Mikromycéty jedince/Iml 0 - STN 757711 N 0
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jednavatel a adresa : OBEC Pocet stran : 323
013 52 Sul'ov - Hradna Pocet listov : 2
Vzorka ¢islo : 5632 /2022
neistota limit
ukazovatel’ jednotka vysledok merania metoda A/N | vyhl. MZ SR

U(k=2) 247/2017
Vysledky ziskané subdodavatel’sky : fyzikalno — chemické
Antimén (Sb™") ug/l < 1,0 - PP-DCH-114 A 5,0
Arzén (Asca) ug/l <10 & PP-DCH-114 A 10,0
Kadmium (Cd™") g/l <03 - PP-DCH-58 A 5,0
Kobalt (Co™) mg/I < 0,001 c PP-DCH-58 A -
Med’ (Cu™) mg/I 0,008 15 % PP-DCH-58 A 2.0
Nikel (Ni’") g/l 1,0 15 % PP-DCH-58 A 20,0
Olovo (Pb™) g/l <1,0 = PP-DCH-58 A 10,0
Ortut (Hg™") ug/l <0,1 N PP-DCH-57 A 1,0
Selén (Se™) ug/l <1,0 : PP-DCH-114 A 10,0
Sodik (Na") mg/I 1,5 7% PP-DCH-112 A 200
Zinok (Zn™") mg/I 0,010 15 % PP-DCH-58 A -
=TRove-objcmdvs Wetvi Bq/l 0,06 60 % STN 75 7611 kap.4 A 0.1
alfa (aye.o)
gelkova objemové aktivita Bq/l <0.10 i STN 75 7612 B 0.5

eta (aye.p)

Radén (““Rn) Bq/l <05 - STN 75 7615 kap.2 A 100
Radium (“°Ra) Bq/l <0,03 - CSN 75 7623 A -

Vysvetlivky: DPSVA — diferen¢na pulzna stripping voltampérometria

Zaver skiSok : vzorka vody oznatend Cislom 5632/2022 v sledovanych ukazovateloch spiiia poziadavky vyhlasky MZ SR &islo 247/2017
Z.z.ktorou sa ustanovuji podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manazmente rizik pri
zasobovani pitnou vodou. Silad vychadza z 95 % pravdepodobnosti pokrytia pre rozsirent neistotu a rozhodovacie pravidlo je uplatnené v zmysle
ILAC-G8:09/2019.

Meradlé4 a meracie zariadenia pouzité na skisky boli kalibrované, alebo overené v zmysle platnych metw I
predpisov. Vysledky skiiSok sa tykaji len predmetov skiidky a nenahradzaji iné rozhodnutia orgénoy 3tdtné] 3
Protokol méze byt reprodukovany len cely, po Castiach len s pisomnym suhlasom riaditela skusobhe.
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¥ el
}
Datum vystavenia protokolu: 11.10.2022 & /
Za spravnost vysledkov zodpoveda: Ing. Pijik, Ing. Laluhova
Schvaluje: g
- MVDr. Svecko
Pripis dostane: OBEC Riaditel' Skiisobne

013 52 Sulov - Hradna
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