Regiondlny trad verejného zdravotnictva

so sidlom v Ziline

Adresa: 01171 Zilina, ul. V. Spanyola 27, tel: 041/72 33 843-5 fax: 041/72 35 465
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Reg. No. 123/S-044

A ~ akreditovand skaska
N — neakreditovani skiska

PROTOKOL O SKUSKACH VOD
¢. 8507/2022

Uvedené vysledky sa vzfahuju len na predmet skugky.
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D6vod odberu: platena sluzba

Protokolové ¢islo vzorky: 8507/2022
Vzorka odobrata diia: 25.10.2022
Vzorka dorucena diia: 25.10.2022

[Typ vzorky/Zasobovanie: pitna voda/HZ

odny zdroj: verejny vodovod )
Miesto odberu: Sulov — Hradna, ObU Stlov — WC

zorku odobral: RUVZ Zilina /Mgr. Schdmitovéa, Mgr. Zavr$anova/
Kontakt na zdkaznika: za.hzp@uvzsr.sk )
iesto vykonu analyz: Skugobné laboratérium RUVZ Zilina

PoZadované ska§ky: minimélna analyza

| ODBER VZORIEK VOD | SPP 13.1 A
STANOVENIE NA MIESTE ODBERU
Ukazovatel’ Stanovena | Jednotka | Neistota Metoda A/N| Druh Limit
hodnota (k=2) Princip Oznadenie limitu
Teplota 12,3 °C 0,2 Teplomerom SPP 13.1 N | OH 8-12
\VolI'ny chlér 0,28 mg/l 0,06 Spektrofotometria| SPP 13.1 N | MH 0,30
Oxid chlorigity nemerand mg/l - Spektrofotometria| SPP 13.1 | N | MH 0,20
ICHEMICKE A FYZIKALNE SKUSKY Datum zadiatku skiasky: 25.10.2022
Ukazovatel’ Stanovena | Jednotka | Neistota Metéda A/N| Druh Limit
hodnota (k=2) Princip Oznadenie limitu
Absorbancia (254 nm,1 ¢cm) 0,020 - - Spektrofotometria| SPP1.24 | N | MH 0,080
Amonne iény <0,10 mg/! - Spektrofotometria| SPP1.11 [ A | MH 0,50
Dusi¢nany 43 mg/I 04 |Spektrofotometria| SPP1.7 | A | NMH | 50,0
Dusitany <0,006 mg/I - Spektrofotometria| SPP 1. 6 A | NMH 0,50
Farba <2,9 mg/I - Spektrofotometria| SPP 1.20 | N | MH 20,0
Chemlclfé spotreba kyslika <0,50 mgl i Odmemé analyza| $PP1.12 | A | MH 3.0
manganistanom
Mangén <82 ng/l - AAS-FLAME | SpP33 [ A | MH 50,0
Reakcia vody 7,76 . 0,05 Potenciometria | SPP1.1 | A | MH 6,5-9,5
Vodivost 53,5 ngﬁ‘cp“ 2,9 mS/m | Konduktometria | $PP1.2 | A | MH 125,0
Z4kal <1,8 FNU . Spektrofotometria| SPP1.19 | N | MH 5,0
Pach bez zapachu - - Zmyslové skigka | SPP 1.21 N | MH | bezzapachu
Zelezo <0,04 mg/I - Spektrofotometria| SPP1.13 | A [ MH 0,20

Limit podla Vyhlasky Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢.247/2017 Z.z. ,ktorou sa ustanovuju podrobnosti o kvalite pitnej vody,
kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manazmente rizik pri zasobovani pitnou vodou.

Meradlé a meracie zariadenie pouZit¢ na analyzy boli kalibrované alebo overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.
Neistota vysledku zahffia neistotu skisky a neistotu odberu.

Protokol o skiidkach moze pouZivatel’ reprodukovat’ iba ako celok. Ciastoéna reprodukcia je mozna len so suhlasom akreditovaného laboratéria.

Za spravnost’ protokolu o s
7

k‘liék/ach vod zodpoveda:

Ing. Katarind Kgpcova

Protokol o skii¥kach vod schvalil:

Uy

RNDr! Ludmila Sodkové
Veduca skifobného laboratéria

Dédtum vyhotovenia protokolu o ski$kach: 28.10.2022

Sucastou protokolu je protokol o mikrobiologickych skuskach.

Vysvetlivky:
MH - medzna hodnota

Spp - §tandardny pracovny postup
NMH - najvys$sia medzna hodnota
HZ - hromadné zasobovanie
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Protokolové &islo vzorky: 8507/2022

zorka odobrata diia: 25.10.2022
zorka dorudena dita: 25.10.2022

yp vzorky/Zasobovanie: pitna voda/HZ

Dovod odberu: platend sluzba

odny zdroj: verejny vodovod
Miesto odberu: Sulov — Hradna, ObU Sulov - WC

zorku odobral: RUVZ Zilina /Mgr. Schdmitovéa, Mgr. Zavrsanové/
Kontakt na zakaznika: za.hzp@uvzsr.sk
Miesto vykonu analyz: Skusobné laboratérium RUVZ Zilina
Poradované ski¥ky: minimalna analyza

MIKROBIOLOGICKE SKUSKY:

Datum zatiatku skusky: 25.10.2022
Ukazovatel’ Stanovena | Jednotka | Neistota Metdda A/N | Druh | Limit
hodnota (k=2) Princip Oznadenie limitu
:scherichia coli 0 KTJ/100 ml ; Jalnwsrin SPP 8.14 A | NMH 0
(kvantitativne)
oliformné baktérie 0 KTJ/100mI . Kulgivacia sppg14 | A | MH 0
(kvantitativne)
Enterokoky 0 KTJ/100ml - Kultivicia $PP 8.15 A | NMmH 0
(kvantitativne)
IKultivovatelné¢ mikroorganizmy Kultivacia
i22°C 30 KTJ/ml 30 % (kvantitativne) SpPP 8.12 A MH 200
Kultivovatelné mikroorganizmy - Kultivacia
i 36 °C 0 KTJ/ml - (kvantitativne) SPP 8.12 A MH 50
Fivé organizmy 0 jedince/ml » Mikroskopia $pp 8.17 A MH 0
laknité baktérie (okrem Zelezitych T : .
 manganovych bakiérii 0 jedince/ml = Mikroskopia Spp 8.17 A MH 0
Mikromycéty 0 jedince/ml - Mikroskopia Spp 8.17 A MH 0
ftve organizmy 0 jedince/ml - Mikroskopia Spp 8.17 A MH 30
Ee-lezilé a manganové baktérie 0 PZP v % - \ Mikroskopia Spp 8.17 A MH 10
‘/\biosestbn 4 PZP v % \ 38 % \ Mikroskopia Spp 8.17 A MH 10

Limit podla Vyhlasky Ministerstv
kontrole kvality pitnej vody, programe m
Meradla a meracie zariadenie pouZité na ana
Neistota vysledku zahfiia neistotu skuky a ne
Protokol o skuskach moze pouzivatel reprodu

a zdravotnictva Slovenskej republiky $247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o kvalite pitnej vody,
onitorovania a manazmente rizik pri zasobovani pitnou vodou.

lyzy boli kalibrované alebo overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.

istotu odberu.

kovat iba ako celok. Ciastocna reprodukcia je moznd len so sthlasom akreditovaného laboratoria.

Za spravnost’ protokolu o skas

RNDr. Pudmilg Birova
Veduca oddelenia mikrobioldgie

ch vod zodpoveda:

ivotného prostredia

Protokol o skﬁ§lié}$£i/ vod schvalil:
v

P4 /
RNDr. Pudmila Sodkova
Veduca skaobného laboratéria

Datum vyhotovenia protokolu o ski¥kach: 28.10.2022

Sucastou protokolu je protokol o chemickych skuskach.

Vysvetlivky:

PZpP - pokryvnost zorného pol'a NMH
MH - medzna hodnota HZ
KTJ —~ kolénie tvoriace jednotky

spp —~ §tandardny pracovny postup

- najvyssia medzna hodnota
- hromadné zasobovanie
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